
Протокол (первичный)
записей показаний электросчётчиков и вольтметров, а также определений

 нагрузок и косинусов "фи" за

наименование предприятия
Адрес

Ведомственная принадлежность

Абонент

Питающий центр

Фидер №

ТП №

I. Результаты замеров
Измерительные трансформаторы тока ампер, напряжение вольт

министерство, комитет и др.

15-Май-2009
счётчик ПСЧ4-ТМ.05 #0309061057
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 0:00 12 507,579 0,000 14 778,748 0,000 0,0000,000 0,0000,000 0,000
 1:00 12 507,970 0,426 14 779,406 0,719 100,3321,687 0,51051,168 86,304
 2:00 12 508,382 0,413 14 780,062 0,676 95,0081,637 0,52149,536 81,072
 3:00 12 508,807 0,403 14 780,770 0,644 91,1111,598 0,53148,336 77,232
 4:00 12 509,259 0,437 14 781,522 0,754 104,5251,725 0,50152,416 90,432
 5:00 12 509,742 0,514 14 782,258 0,715 105,7171,390 0,58461,728 85,824
 6:00 12 510,209 0,501 14 783,003 0,764 109,6871,525 0,54860,144 91,728
 7:00 12 510,794 0,630 14 783,716 0,708 113,7941,124 0,66575,648 85,008
 8:00 12 511,528 0,755 14 784,487 0,812 133,0011,075 0,68190,576 97,392
 9:00 12 512,229 0,696 14 785,240 0,709 119,2071,020 0,70083,472 85,104
10:00 12 512,961 0,780 14 785,990 0,761 130,7510,976 0,71593,552 91,344
11:00 12 513,796 0,815 14 786,767 0,792 136,4230,972 0,71797,824 95,088
12:00 12 514,537 0,738 14 787,536 0,766 127,6411,038 0,69488,560 91,920
13:00 12 515,229 0,644 14 788,262 0,700 114,1741,086 0,67777,328 84,000
14:00 12 515,824 0,536 14 788,964 0,684 104,3171,277 0,61764,320 82,128
15:00 12 516,348 0,511 14 789,648 0,649 99,1571,270 0,61961,344 77,904
16:00 12 516,846 0,489 14 790,310 0,695 101,9691,420 0,57658,704 83,376
17:00 12 517,331 0,451 14 791,007 0,630 92,9891,396 0,58254,144 75,600
18:00 12 517,752 0,412 14 791,597 0,588 86,1291,429 0,57349,392 70,560
19:00 12 518,158 0,404 14 792,188 0,615 88,2531,523 0,54948,432 73,776
20:00 12 518,559 0,401 14 792,819 0,652 91,9071,626 0,52448,144 78,288
21:00 12 518,942 0,379 14 793,449 0,617 86,9011,629 0,52345,456 74,064
22:00 12 519,334 0,380 14 794,080 0,588 83,9721,546 0,54345,600 70,512
23:00 12 519,709 0,378 14 794,656 0,574 82,5411,518 0,55045,408 68,928
23:59 12 520,105 0,406 14 795,266 0,624 89,3491,539 0,54548,672 74,928

ЧАСЫ

с   0 до   8 ч.

с   8 до 16 ч.

с 16 до 24 ч.

с   0 до 24 ч.

Потребление эл. энергии Средняя нагрузка
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Отчёт создан: 15-Декабрь-2009


